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问题：上位机连接 plc 后下载提示正在插入的设备已存在

关键词：无法下载、软件版本低、插入的设备已存在

问题详情：客户使用 STEP 7-MicroWIN SMART 软件下载工程，提示正在插入的设备已存在，

无法下载工程。

如下图所示；

原因分析：客户 STEP 7-MicroWIN SMART 软件版本过低为 V2.4 版本
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解决方案：将 STEP 7-MicroWIN SMART 版本更新至 V2.5 以上即可
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